
 
 
 

 
Figura 1 - Installazione tipo C53 - scarico fumi a tetto e presa aria comburente a parete 

La tabella seguente riporta l’elenco degli accessori da impiegare per realizzare questa 
installazione. 
 

 



 
 
 

 
Figura 2 - Installazione tipo C53 - scarico sdoppiato a parete 

La tabella seguente riporta l’elenco degli accessori da impiegare per realizzare questa 
installazione. 
 

 
 


